
27.11.2021

Kostenschätzung für die sekundärseitige Einbindung

der Übergabestation im Zuge eines Nahwärmeanschlusses

Netto

Demontage Ölkessel ca. 30 KW 800,00 €        

Demontage Öltank 5.000 Liter 1.200,00 €     

Demontage Warmwasserbereitung ca. 200 ltr. 600,00 €        

Heizkreis mit Pumpe und Regelventil einschl. Wärmedämmung (je Heizkreis) 1 3.000,00 €     

Warmwasserbereitung (z. B. Enerpipe) FWS 40 bis 2-Fam Haus 2.000,00 €     

hydraulische Einbindung Übergabestation einschl. Wärmedämmung (5Trassenmeter) 2.000,00 €     

hydraulischer Abgleich 1.200,00 €     

Elektroarbeiten 1.000,00 €     

Summe 11.800,00 €  

19 % MwSt 2.200,00 €    

Zwischensumme (gerundet) 14.000,00 €  

Kostenaufschlag für spätere Ausführung (gerundet) 15% 2.000,00 €     

Summe (Umbaukosten) (gerundet) 16.000,00 €  

Anschlusskosten (Nahwärme), siehe Angebot Wärmeversorger __________ €

Für den Förderantrag ist es vorteilhaft einen Kostenpuffer von 

min. 30 - 50 % auf die Umbaukosten zu beantragen. Der maximale Förderbetrag liegt 

bei 60.000 € __________ €

Summe Förderantrag Brutto __________ €


